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PROTOKOL Z PRZEGLADU USTALEN POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Podstawa prawna prregladu; art. 416 ust, 1 ustawy 7 dnia 20 lipca 2017 r. Prowo wodne
(. Dz, L, z 2021 r. poz. 2233 ze zm,)

1. Pomwolenie wodnoprawne = decyzja Starosty  Piskiego 2z dnia 21.05.2013 r, znak:
RO5.6341.5.1.2013, zmienione decyzjg Starosty Piskiege 2z dnia 09.10.2013r. znak:
RO5.6341.57.2013, przeniesione na Zaktad Gospodarkl Komunalne] w Rucianem = Nidzie 5p. 7 o.o.
decyzja Dyrektora Zarzgdu Jewni w Gidycku 7 dnia 09.06.2022 r. mmak:B1IUZ.3.4211.2.2020.KG,

Z. Podmiot — Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rucianem — Nidzie 5p. 2 0.0,
3. Adres korespondencyjny: ul. Ledna 10, 12-220 Ruciane - Nida

4. Preeglad:

Zawiadomieniem 2 dnia 19.08.2022 r. poinformowano Zakiad Gospodarki Komunalne] w Rucianem —
Nideie Sp. r 0.0. 0 preystgpienio do prregladu pozwolenia wodnoprawnego udzielenepo decyzi
Starosty Piskiego z dnia 21.05.2013 r. zrak: ROS56341.5.1.2013, zmienionego decyzjg Starosty
Piskiego 2 dnla 09.10.2013r. mnak: ROS5.6341.5.7.2013na srczegolne korrystanie z wod, tj.
wprowadzanie sciekdw komunalnych z miejskiej oczyszozalni sciekdw w Rucianem = Nidzie do rreki
Midki.

Okres chowigzywania pozwolenia wodnoprawnego: do dnia 30.04,.2023 1.

llost sciekow dopuszczona do odprowadzania z oczyszczalni
-0 b = 227 M/

- [ 4= 2300 m¥/d

- Q dmue = 3220 m'/d

- Qareae = BAD 000 m*/a

stan | skfad cdprowadzanych sciekow nie moze przekraczac nize] wymienionych parametrow:
- BZT. — 25 mg 0/

- CHIT. - 125 mg 04/l

- Zawlesina ogdina — 35 mg/l

- Azot ogdlny = 15 mg N/

- Fasfor ogdlny — 2 mg PA

W pozwoleniu wodnoprawnym zobowigzano zakltad do;

- prawidlowej eksploatacji urzgdzen oczyszezajgcych oraz utrzymania ich w dobrym  stanie
technicznym — obowigzek ten jest wykonywany.,

- UIFIYmywania w nalezytym stanie technicznym wylotu w miejscu zrzutu sciekdw do rzeki Midki —
obowigzek ten jest wykonywany.
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- prowadzenia rejestru, w kidrym systematycznie okreslana bedzie lloi odprowadzanych sciekdw —
obowigzek ten jest wykonywany.

llodd odprowadzanych sciekdw okreslana jest w sterowni przez komputer — przepbywomierze na
aczysiczalni maja niecaynne monitory, w awigzku 2 tyrn odezyt trafia bezpodrednio do kemputera.
W pamigci komputera zapisywany jest dobowy przephyw sciekow,

- pobigrania w regularmych odstepach czasu w clggu roku, stale w tym samym migjscu priobek
iciekdw odpbywajgoych @ ocrysiczaln Sciekdw, liczha pobieramwych drednich dobowych probek
cciekdw odplywajacych 7 oczyszczalni — po 12 probek w pierwszych roku obowigzywania pozwelenia
wodnoprawnegn, a jeieli zostanie wykazane, ie Scieki spetnialy wymagane warunkl — po 4 probkl
w nastepnych latach, jeieli jedna prabka z caterech nie speini tego warunku, w nastepnym roku
pobiera sie ponownie 12 probek — obowigzek ten Jest wykonywany., Migjscem poboru
oczyszczonych sciekdw jest wylat odprowadzajacy scieki da rzeki Nidki.

- partycypacl w kosztach utrzymania wod rzeki Nidki na odcinku od km 44200 do miejsca zrauty
sciekdw w km 5#430 - cbowigzek ten nie jest wykonywany, Od dnia 1 stycenia 2018 roku PGW
Waody Polskie nie prowadzily prac majgoyeh na celu utrzymanie w)w odcinka rzeki Nidki.

5. Lhwagi:

a. Analiza priedioionych przez zaktad sprawazdan z badan sciekdw za lata 2018-2022 r. wykazala, iz
w niektdrych okresach mastapily preekroczenia stanu i skladu odprowadzanych sciekdw, W 2020 roku
przekrocrone zostaly parametry adprowadzanych do rzeki sciekdw, wiec od 2021 roku zakfad pobiera
ponownie 12 probek do badan. Miejscem poboru cczysiczonych sciekow jest wylot odprowadzajacy
fcieki da rzeki Nidki.

b. Podcras prieprowadzonego priegladu ustalono, de raklad mie przesyla do Zarzgdu Zlewnl
w Giycku wynikdw prowadzonych pomiardw ilosci | jakodc sciekdw wprowadzanych do rieki, do
czego jest robowigzany zgodnie 1 art. 304 ustawy Prawo wodne. Wyniki prowadzonych pomiardwe
Hodci | jakodc sciekdw s5q tylko preesylane przez zaklad do wilasciwego miejscowo organu Inspekcji
Ochrony Srodowiska. Pa prreprowadrone] wizll w terenie przedstawiciele Zakfadu Gospodarki
Komunainej w Ruclanem-Nidzie Sp. 1 0.0, robowigzali sie do przesylania wynikow rdwniet do ZZ
w Gitycku.,

c. W opiwiadczeniach zakladu kierowanych do Dziatu Optat (ZUZ) Zarzgdu Zlewni w Giiycku -
sprawazdaniach okresowych brak wskazania wartosci azotu ogdinego | fosforu ogdlnego. Po
przeprowadzone] wizji w terenie prredstawiciele Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie
Sp. 7 0.0. zobowigzali sig do uwzgledniania w przesytanych sprawozdaniach w/w wskakniki | wartodci,
d. Preeprowadrono ogledziny miejsca, w ktorym odprowadrang sq scieki do rzeki Nidki = wyiotu
pdprowadzajgcego oczyszczone Scieki. Ustalenia z ogledzin zawarto w notatce sluibowe] z dnia
26.08 2022 r., stanowigcej zatgeznik do niniejszego protokolu,

6. Wnioski:

a. Analiza prrediozonych przez zaklad sprawozdan 2 badan dciekdw za lata 2018-2022 r. wykazaia, ii
w niektdrych okresach nastgpity przekroczenia stanu i skladu odprowadzanych sciekow.

b. Zaktad wywizzuje sie ze wsrystkich natozonych w porwaleniu obowigzkaw,

7. Zatgceniki:
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a. Zestawienie ilosci | skfadu odprowadzanych Sciekow, sporzadzone na podstawie analizy
dokumentdw prresylanych do Zarzadu Zlewni w Gizycku przez zaktad w okresie od dnia 2018 r, —
2022 r,

b. Motatka stuzbowa 2 dnia 26.08.2022 r. wraz 2 ralgcznikami - dokumentacjy fotograficang oraz
sprawozdaniami z badan,

. Preeglad prieprowadzono w dniach; 19.08,2022 r.— 30.08.2022 1.

9. Podpisy:

_L.p. Imig | pazwiska Instytucja _ﬂFnde-

1. Kamil Buczyrnskl PGWWP | @dl_ 1 ek

2. Monika Anszczak PGWARP How\kia Bisisel

. ellino Plisfs Kot | ZoMed Sopoc Komunavl | (3 e

o | Kawdio Qoo | 2aWad Somora Komnsing sai"]?’””z’i“ rk/;ﬂn;jm
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BN Parstwowe B, ot kg Gizycko, 26.08.2022 r.

S Cospodarstwo Wodne

Wody Polskie

BlZUZ.3.4215.45 2022 KB

NOTATKA SEUZBOWA
W dniu 26.08.2022 r. w rwigzhku z prowadzonym przegladem porwolenia woednoprawnego udzielonego
decyzjg Starosty Piskiego 2 dnia 21.05.2013 r. znak: ROS.E341.5.1.2013 zmienionege decyz)y Starosty
Piskiege z dnia 09.10.2013 r. znak: ROS.6341.5.7.2013 na szczegdine korzystanie 2 wid tj. wprowadzanie
sciekow  komunalnych 2 miejskie] ociysiczaini dciekow w  Rucianem-NMidzie do  rzeki  Nidki,
prieprowadzono ogledziny miejsca, gdzie wprowadzane 53 scieki koemunalne do rzeki Nidki.

W ogledzinach ucrestnicayhi:

1. Monika Anszczak — Zarzgd Ziewni w Gikycku;

2. Kamil Buczyrskl — Zarzgd Zlewnl w Gidvcku;

3. Pani Wieslawa Alicja Bojarska = Prezes Zarzgdu Zakladu Gospodarki Komunalnej w Rucianem-Nidzie
Sp. 200

4. Pani Kamila Dobrofska- pracownik Zakladu Gospodarki Komunalne] w Rucianem-Nidzie Sp. 2 a.0,, ul,
Lesma 10, 12-220 Ruciane-Nida;

Frzedmiot ogledzim:
Miejska oczysiczalnia sciekdw w Rucianem-Nidzie, wylot odprowadzajgoy Scieki do rzeki Nidki,

W trakcie ogledzin ustalono co nastepuje:

Przedmiotowa ocrysiczalnia sciekow, do ktdrej trafiajg $cieki z obszaru Gminy Ruciane-Nida jest
oblektern funkcjonujgcym od okoto 20 lat. Pani Wieslawa Bojarska = Prezes Zarzgdu Gospodarkl
Komunalnej w Rucianem-Nidzie 5p. ¢ o.0. odwiadczyla, if zakiad stara sle na bietgco utrrymywad
wszystkie niezbedne instalacje | urzadzenia we whadciwym stanie technicenym | sanitarmym. Na biezgco
55 rownie wykonywane mniejsze modernizacje.

Ma miejscu ustalono, ze stan techniczny kolektora Sciekowego doprowadrajgcego dcieki do
oczysrczalni uheg! czesciowe] zmianie w stosunku do stanu T dnia 17.08.2022 r., kiedy to pracownicy
Madzord Wodnego w Piszu prreprowadzili wizie w terenie. Stwierdzono wiedy, e kolektor
w wiglu miejscach jest popekany i driurawy. Dzid widad bylo, e stan techniczny kolektora, ktdrym
doprowadzane s scieki na oczyszezalnie ulegl zmianie — widad bybo, te misjsca, ktdre byly najbardziej
popekane i dziurawe zostalty czedciowo naprawione i uszczelnione, na niektdrych odcinkach kolektora
byta nateiona dodatkowa rura. Miemniej jednak kolektor wyrmaga dalsze] konserwacii | odbudowy.

Ohecni w trakcie ogledzin przedstawiclele Zakladu odwiadceyli, fe stan technicamy i fizyczny
kolektora jest na bieigco monitorowany, Zakiad stara sie rdwniet usuwaé na biezaco wszelkie ustarki,
peknigcia i dziury. Pani Bojarska poinformowata rowniei, ze planowana jest w przysrtoscl modernizacja
kolektora, jednak re wigledu na brak funduszy odwleka sie to w czasie,

W trakcie dalszych czynnodci ustalono, i2 dcieki pochodzace z obszaru Gminy Ruciane-Nida trafiaja
popreez wyte| wskazany kolektor do oczyszczalnl. Najpierw trafiajg na reaktor biclogiczny, skad idg dale|
de przepompowni, Na przepompowni czedd powstajgcych osaddw wytrgea sie, a czeét pozostajqcego
osadu wywotona jest na pole (gdzie [est zagospodarowana ralniczo).
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Ma tereniz oczyszczalni rnajduje sie filtr bebnowy, ktdry jest urzgdzeniem wykorzystywanym
w przypadku wystaplenia awarii oczyszezalni — $cieki sq wiedy spuszczane na zbiornik retencyjny.
Miejsce wprowadzania Sciekdw do rzeki Midki — istniejgcy wylot w dniu przegladu droine, nie
stwierdzono adnych nieprawidtowoscl. W dniu ogledzin poprzez wylot do rzeki spokojnym strumieniem
sphywala niewielka ilodf sciekiw.

Z infermac]i uzyskanych od Pani Kamili Dobrosskie), pracownika 2aktadu Gospodarki Kemunalng
W Ruclanem-Nidzie Sp. 2 o.0. wynika, i llost sciekdw okredlana jest w sterpwni przez komputer —
przeplywomierze na aczyszczalni majg nieczynne monitory, w 2wigzku 2 tym odczyt trafia bezposrednio
do komputera. W pamigel komputera zapisywany jest dobowy prieplyw sciekow.

Podczas ogledzin ustalono takze, ze wyniki badan azotu i fosforu, kbary jest wskazany w decyzji
Starosty nie byly wcredniej przekazywane w sprawozdaniach kierowanych do Dzialu Oplat (ZUZ)
w Gitycku, Zaktad nie przesylal rdwniet do 22 w Gizycku zgodnie ¢ arl. 304 ustawy Prawe wodne
wynikdéw prowadzonych pomiardw ilodci i jakoid dciekdw wprowadzanych do rzeki. Priedstawiciele
Zakladu robowigzali sig do wywigzywanda sie ze wskazanych wyle] obowigzkow 1 prresylania
kempletnych sprawozdan | wynikdw prowadzomych pomiaraw.

ﬁy L -[ et
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Zalgcznik Nr 1 do notatki z ogledzin z dnia 26.08.2022 r. w sprawie BL.ZUZ.3.4215.45.2022 KB

Fotoprafie proedytawiafyoe stnie]acy kolekior, ktdrym doprowadzamne s $ciekd do ocryseczalmi w Ruclarn-Nidzia



Zabgeznik Nr 2 do notatki z ogledzin z dnla 26.08.2022 r. w sprawie BL.ZUZ.3.4215.45. 2022 KB

Fotogralie preedstawialgce bknlejgoy kolektor, Dtdeym doprowadzane 35 Scieki do ocoysaoainl w Rucianam-Nidrs



Zatacanik Nr 3 do notatki z ogledzin z dnia 26.08.2022 r. w sprawie BI.ZUZ.3.4215.45.2022 KB

Fotagrafia prepdstawiaiges binlelgoy kelebter, kbarym doprowatdzans s5 deei do ocoysoaalnl w Ruclanes-Sidgia



Zalycznik Nr 4 do notatki 2 ogledzin z dnia 26.08.2022 r. w sprawie BI.2UZ,3.4215.45.2022.KB

Fotografia perectitamiajgsn mtninlgey kalekios, kidrym doprowmdasne sy écieki do oceyszaaini w Mucisem-Nidzis



Zalgcznik Nr 5 do notatki z ogledzin z dnia 26.08.2022 r. w sprawie BLZUZ.3.4215.45.2022. KB

Fotografie preeditawisjgce reakion biskagiciny oraz oxadnik wisrmy



Zalqcznik Nr 6 do notatki z ogledzin z dnia 26.08.2022 r. w sprawle BLZUZ.3.4215.45.2022 KB

Fatagrafie preedstasiaiges filtr bebnowy oraz istnisiacy wylot Scokbew, odprowadssiacy fchoki do reaki Midki



Oplaty refestr -Z2mienne

Dotyczy: Decyziiz dnia 21 maja 2013 r. znak: ROS.6341.5.1.2013 wydanej dla Zakladu Ustug Komunalnych.
w Ruclanem Nidzie na odprowadzanie oczyszczanych sciekéw z miejskigj mvnualn]-dnmﬁifﬂl&ﬁigﬂi}aﬂga
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Oplaty rejestr -Zmienne
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